
 

 

Bitte justieren Sie die kleine Stellschraube unten am Hochdruckschalter leicht nach 
(Inbus Gr. 2). Danach sollte die Pumpe wieder einwandfrei anspringen. 

 

 

 

 

Soll der Druck auf dem Manometer sinken, drehen 
Sie die Schraube bitte nach rechts (reindrehen) 

 

 

 

 

 

Soll der Druck auf dem Manometer steigen, drehen 
Sie den Schraube bitte nach links (rausdrehen) 

 


